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Dot. wodociągu publicmego
Teolin

Lódź, dnia 2l września 2022r.

Zaklad Gospodarki Kom unalnej
Gminy Nowosolna

uI. Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

oCENA

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.

o Państwowej Inspekcji Sanitamej (Dz. U, z 2021r. poz, l95 oraz z 2022r. poz. 655 i 1700)

w rwiązktt z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czeIwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzenil
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z2020r. poz. 2028 oraz z 2022r.
poz. 1549) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenta Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 20i7r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U . z 2017r. poz. 2294)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Łodzi w oparciu o cząstkowe sprawozdania
z dnia 21 września 2022r. Nr PSSE-OL-LHK/||8I8|2022 i Nr PSSE-OL-LHK/11819I202ż
z badń próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego
Teolin, przeprowadzonych w Oddziale Laboratoryjnym Sekcji Badń Wody Powiatowej
Stacji Sanitamo-Epidemiologicmej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10,

stwierdza
warunkową przydatność wody do spoĘcia przez |ułJzi.

UZASADNIENIE
W dniu 19 września 2022r. w ramach kontroli rrrzędowej prowadzonej przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Łodzi, zostały pobrane do badań
laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego Teolin w dwóch punktach

kontrolnych: woda podawana do sieci (Stacja Wodociągov/a w Teolinie) oraz na sieci
wodociągowej (Teolin 16a). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono obęcność
bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100ml w próbce pobranej w Stacji Wodociągowej oraz

obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100ml w próbce wody pobranej na sieci
wodociągowej - Teolin 16a. Zgodnte z Tabelą 1 (Lp.1) części C załącznlka nr 1 do

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia ptzez ludzi nie dopuszcza się obecności bakterii grupy coli
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w l00 ml wody. W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichiacoll i enterokoków. W myśl § 21 ust 4 wskazanego rozpotządzenia, przypadkustwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrówmikrobiologicznych <10 jtk /l0Oml dla parametru bakterie grupy coli, przy wykluczeniubadanej próbce obecności parametró w Escherichia coli i enterokoki dopuszcza sięwarunkową przydatność wody do sporycla, pruy ednoczesnym podjęciu odpowiednichJdziałń naprawczy cl.t. Woda nadaie się do zycla po przegotoSpo
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want u.
państwowy powiatowy Inspektor sanitamy w Lodzi zobońazał producenta wody doprzeprowadzenia skutecznych działń naprawczych w celu d"pr"*;;;;;;;i;'.' -"J; *obowiązujacych wymagań.

Biorąc pod uwagę powyższe państwowy powiatowy Inspektor sanitamy w ł,odzistwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.
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